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Erläuterungen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) zur  

Kostenberechnung im Rahmen der Brandschutzsanierung des Engelbert-von-

Berg-Gymnasiums in Wipperfürth 
 
Aufteilung gemäß DIN 276 – Kostengruppen 

 

KG 410 

Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen 

Brandschutz: 

Die Wand- und Deckendurchdringungen der Trinkwasser- und Abwasserleitungen sind entsprechend der 

Bauteilqualität zu verschließen bzw. abzuschotten. 

Sanierung: 

In den Sanitäreinrichtungen werden sämtliche Einrichtungsgegenstände (WC-, Waschtisch- und Urinal-

Anlagen) erneuert. Zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene werden die Waschtische in den 

Klassenräumen außer in den Werk- und Kunsträumen entfernt. Zur Einhaltung der 

Hygieneanforderungen sind Trinkwasserleitungen zu erneuern und mit Spülautomaten auszurüsten. 

 

KG 420   

Wärmeversorgungsanlagen 

Brandschutz: 

Die Herstellung der erforderlichen Notausgänge gemäß dem aktuellen Brandschutzgutachten beinhaltet 

eine Anpassung der Heizkörper in den betreffenden Räumen. Aufgrund der neu zu erstellenden 

Wandöffnungen werden Heizkörper entfernt und neu angeordnet.  

Die Wand- und Deckendurchdringungen der Heizungsleitungen sind entsprechend der Bauteilqualität zu 

verschließen bzw. abzuschotten. 

Sanierung: 

Durch die Neuanordnung der Musikräume ist eine Überarbeitung des Beheizungskonzeptes notwendig, 

wobei die Positionierung der Heizkörper entsprechend anzupassen ist. 

Zusätzlich werden in der großen Pausenhalle die bestehenden Radiatoren entfernt und durch neue 

Bankradiatoren ersetzt.  
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KG 430   

Lufttechnische Anlagen 

Brandschutz: 

Im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung wird die bestehende Lüftungsanlage der Aula 

gewartet und instandgesetzt. Gemäß Brandschutzgutachten sind Brandschutzklappen nachzurüsten. Die 

derzeitige Außenluftansaugung im Fahrradkeller ist nach geltenden Vorschriften umzulegen. 

In den naturwissenschaftlichen Räumen ist die vorhandene Abluftführung der Laborabzüge nicht 

zulässig und fachgerecht neu herzustellen. 

Sanierung: 

Aufgrund ihrer Größe ist die Aula als Versammlungsstätte anzusehen und daher mit einer ausreichend 

dimensionierten Lüftungsanlage neu auszustatten.  

Außerdem werden die Cafeteria, die Hausmeisterloge und der rückwärtige Bereich der Pausenhalle mit 

einer Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet, da diese Räumlichkeiten zurzeit nicht mit ausreichend 

Frischluft versorgt werden. 

 

KG 440   

Starkstromanlagen 

Brandschutz: 

Die Unterverteilungen werden im Rahmen der Brandschutzsanierung vollständig erneuert und die 

Hauptverteilungen ertüchtigt. Zudem werden die Leitungsstränge einschließlich Trassensysteme 

demontiert und entsprechend den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes neu konzipiert. 

Im Zuge der brandschutztechnischen Ertüchtigung sind Deckenbereiche einschließlich der Beleuchtung 

zu erneuern. 

Die Wand- und Deckendurchdringungen der elektrischen Leitungen sind entsprechend der 

Bauteilqualität zu verschließen bzw. abzuschotten. 

Sanierung: 

Um der pädagogischen Neuausrichtung der Räumlichkeiten Rechnung zu tragen, ist die 

Elektroversorgung an die geänderte Nutzung anzupassen. 

Im Zuge der Schadstoffsanierung sind Deckenbereiche einschließlich der Beleuchtung zu erneuern. 

Der Blitzschutz des Gebäudes wird an die geänderten baulichen Gegebenheiten angepasst. 
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KG 450  

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

Brandschutz: 

Als eine Forderung aus dem Brandschutzkonzept wird für die Schule eine flächendeckende 

Brandmeldeanlage vorgeschrieben. 

Aufgrund der fehlenden Funktionalität der Sicherheitsbeleuchtung in den Flucht- und Rettungswegen ist 

diese in Form von Einzelbatterieleuchten im gesamten Fluchtbereich fachgerecht zu erneuern.  

Sanierung: 

Im Zuge der pädagogischen Neuausrichtung der Räumlichkeiten werden unter anderem die 

Datenübertragungsnetze angepasst und erweitert. 

 

KG 475 

Feuerlöschanlagen 

Brandschutz: 

Als eine Forderung aus dem Brandschutzkonzept werden in den Treppenhäusern 1 und 3 „trockene“ 

Löschwasseranlagen mit einer Einspeiseeinrichtung für die Feuerwehr vorgeschrieben. Die vorhandenen 

„nassen“ Löschwasseranlagen sind gemäß Trinkwasserverordnung aus hygienischen Gründen nicht 

mehr zulässig. 

 

 

 

 

Remscheid, den 29.08.019 


